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RETOUR D'EXPERIENCE DU VIEILLISSEMENT DE
GEOSYNTHETIQUES DE 15 ANS D'AGE
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L'articie presente l'etude du Systeme d'etancheite d'un bassin de
decantation de produits chimiques dans un site industriel. L'etancheite etait
assuree par une geomembrane PVC, protegee par un geotextile. Des
mesures de deformation ont ete realisees in situ. Sur des echantilions
preleves, des essais mecaniques et analytiques ont permis d'elucider des
mecanismes de vieiilissement de la geomembrane, exposee aux UV et au
depöt chimique depuis 15 ans.
ABSTRACT
The paper presents the study of the lining System of tailings seftling pond.
The barner consisted of a PVC geomembrane, protected by a geotextile.
Strain measurements were carried out in-situ. Mechanical and analytical
testing were performed on samples taken from the site. They allowed to
elucidate some aging mechanisms of the geomembrane, exposed to UV and
to chemicals for 15 years.
Rencontres'93 "Geotextiles, Geomembranes", Joue-les-Tours, 29-30 septembre 1993,
p.519-28
1 DESCRIPTION DU SITE
1.1 Historique
Le site Industrie! se situe dans !e sud de !a France. L'entreprise, creee au XIX®"1® siede, a cesse son
activite depuis cinq ans. Elle avait pour activite principale la fabrication d'engrais nitrates et phosphates. Les
differents procedes de fabrication necessitaient l'utilisation d'une quantite d'eau importante. A partir de 1979
a ete cree un bassin de decantation, constitue de deux enceintes, permettant de recycler l'eau. Les effluents
solides etait stabilises ä la chaux, et i'eau sumageante etait reutilisee dans le process.
1.2 Description du bassin
L'etancheite des deux bassins est assuree par une geomembrane noire en PVC plastifie, constituee de les
soudes. Cette demiere est protegee du poinconnement par un geotextile non tisse sur toute la surface du
bassin. Un drainage Interieur a ete prevu pour evacuer les eaux qui remontent ä la surface ä partir du
printemps. La couche de drainage en fond de bassin a ete reaiisee ä l'aide de scories de granulometrie
decroissante (cf figure 1).
Des prelevements d'echantilions solides ont ete effectues au fond d'un des bassins en vue d'analyses au
laboratoire (figure 2)
Ces analyses ont revele la presence de divers compose (Cu, Ni, Pb, Ag, As, P, NH4, CN, 804). Le pH est
de l'ordre de 4,5.
Geomembrane
PVC




Fig. 1 : Coupe schematique du fond du bassin Fig : 2 Coupe du bassin et identification des points de prelever
2. ESSAIS SUR SITE
2.1 Description de l'etat de la geomembrane et tests des soudures
La membrane a, dans son ensemble, souffert de l'abandon du site depuis 5 ans et des zones de protection
d'etancheite ont ete retrouvees dechirees ou en mauvais etat general, vraisemblablement ä cause du vent
ou du vandalisme. Une partie du fond de bassin a ete degagee pour permettre i'examen de plusieurs Ses
entiers de membrane, du bord exterieur du talus au fond du bassin.
Sur ia partie degagee,!! a ete observe ies defauts suivants : la membrane a ete poinconnee par des graviers
de 15 ä 25 mm de diametre affieurant sur !a couche de scories fines ; des dechirements ponctueis ont ete
causees par des empreintes de chaussures de travail dans la couche d'appret lors de sä pose.
La verification de l'etancheite des soudures a ete faite, ä la cloche ä vide, sur toutes les parties rectilignes du
support. Les soudures ont bien tenu, sauf aux points particuliers marques par un poinconnement de la
membrane.
2.2 Mesures des deformations in situ
Des essais de mesures de deformation de ia geomembrane ont ete realises in situ. La mesure consiste ä
coller une jauge de deformation et ensuite ä decouper ia membrane autour de celle-ci (principe de liberation
des contraintes). Pour mettre en oeuvre ces essais, trois les ont ete choisis sur !e talus des bassins. Les
vaieurs mesurees sur les jauges disposees "verticalement" (direction haut-bas du talus) sont assez
dispersees autour d'une moyenne de 0,4 mm d'allongement pour une iongueur de 1 metre. Les vaieurs
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obtenues avec les jauges disposees "horizontalement" sont plus faibies dans le le central que dans les les
limitrophes (cf figure 3).
Globalement, ces tres faibies deformations mesurees in situ s'expliqueraient par le fait que !a membrane a
ete peu sollicitee mecaniquement.
3. ANALYSES AU LABORATOIRE
3.1 Analyse de l'epaisseur de la geomembrane
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Epaisseur (mm/100)
Fig 4 : Distribution de l'epaisseur des differents echantilions
Sur la membrane prelevee, 160 mesures d'epaisseur ont ete realisees dans des points iocalises dans Ses
zones exposees aux UV (IA et IIIC) et dans celles recouvertes par le depöt (IVD et VE). L'epaisseur
moyenne est de 0,82 mm (figure 4) avec une dispersion relativement importante. En l'absence de donnees
sur l'epaisseur de la membrane d'origine, il est difficile de tirer des conclusions quant ä l'evolution de celle-ci
dans le temps. Neanmoins, l'examen de la repartition de l'epaisseur montre clairement que la difference
d'epaisseur entre les zones exposees aux UV et celles couvertes, est de l'ordre de 10 %. Compte tenu des
resultats experimentaux de I'EPA (Doc. EPA/600/2-88/052, 1988), qui ont montre que l'epaisseur (et le
poids) d'une geomembrane PVC diminue avec les expositions aux UV, et augmente avec l'exposition aux
lixiviats, on peut supposer que la valeur de reference est situee entre ces deux extremes (zones
exposees/zones couvertes). Ainsi, on peut estimer grossierement que l'epaisseur de la geomembrane a
varie dans une plage de ±5% en 15 ans.
3.2 Analyses mecaniques et chimiques de la membrane
3.2.1 Analyse des proprietes mecaniques de Sa membrane et des soudures
Les soudures ont ete testees au laboratoires. Des essais representatifs ont ete menes, selon la norme NF T-
54112 sur des echantilions proches des points de prelevement dejä cites.
Les resultats montrent que les soudures ont remarquablement resiste. Le facteur de qualite obtenu est
voisin de 85% en ce qui concerne les vaieurs moyennes.
Les prelevements de membrane ont aussi fait l'objet d'essais de traction (norme ASTM D412), avec des
eprouvettes de type H1 et une vitesse de traction de 50 mm/min. L'objet de ces essais etait de determiner
des comportements mecaniques differents entre les prelevements. A titre indicatif, il a ete precise le module
apparent ä i'origine de chaque echantillon.
3.2.2 Analyses chimiques de Sa membrane
Le vieillissement des polymeres se traduit par des ruptures des chaTnes moieculaires qui peuvent etre
partiellement suivies de recombinaisons (reticuiation). Ce phenomene de degradation se produit
essentiellement sous l'action des UV. En parallele ä ce phenomene, le plastifiant contenu dans la
geomembrane PVC peut avoir ete extrait en partie par les solides ou liquides avec lesquels il a ete en
contact pendant sä periode d'utilisation. On comprend donc l'interet de suivre d'une pari l'evolution des
masses moieculaires, et d'autre part le taux de plastifiant.
Chromatographie par permeation de gel (GPC)
Cette technique permet d'obtenir la courbe de repartition des masses ä partir desquels sont deduits Mn et
Mw, respectivement les masses moieculaires moyennes en nombre et en volume. Mw presente un interet
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particulier car cet indice est tres sensible aux fortes masses. Une baisse de Mw caracterise ainsi une
coupure des chaTnes moleculaires.
Indice de viscosite-Kwert
La mesure de la viscosite en solution est effectuee selon la norme NF T 51.013. A partir de l'indice de
viscosite, une table normalisee fourni le Kwert qui est generalement en reiation etroite avec MW. Une
diminution du Kwert peut donc etre interpretee comme une degradation des chames moleculaires.
Deshydrochloruration (DHC) ä 180°C selon la norme ISO 182-2
Ce test analytique permet !a caracterisation de la degradation des chames. Pour cela, on determine la
tendance des compositions ä base d'homopolymeres et de copolymeres du PVC ä degager du HCI et
eventuellement d'autres produits acides.
Extraction
L'extraction permet de determiner le taux de plastifiants contenus dans les echantillons de geomembrane
PVC. Pour cela, on realise une extraction au SOXHLET ä l'aide d'un solvant tetrachlorure de
carbone (CCl4)/methanol (CHßOH) dans les proportions azeotropiques, pendant 15 heures.








































































De l'echantillon VE vers l'echantillon IA : on peut faire i'hypothese d'une degradation croissante due aux U.V.
Celie ci a entrame une coupure des chames moleculaires. Ce phenomene est decrit, dans tes analyses
chimiques, par la baisse de Kwert, la diminution de Mw et des temps de stabilite obtenus par DHC. Lors des
essais mecaniques, ce phenomene se retrouve dans les baisses simultanees du module et de la contrainte
ä la rupture.
On peut aussi supposer que parallelement au phenomene de degradation par les UV, le contact avec les
boues de decantation a provoque une extraction progressive du plastifiant. Cette diminution du taux de
plastifiant demeure cependant faible comme en temoignent conjointement les faibles variations des taux
d'extrait et celles du taux d'allongement relatif ä la rupture.
L'interpretation des resultats concernant l'echantillon VI F dort etre faite ä part. L'effet de l'eiimination du
plastifiant semble etre dans ce cas largement preponderant par rapport au phenomene de coupures de
chames qui a toutefois augmente par rapport aux autres echantillons. C'est ainsi que ie temps de stabilite
obtenu en DHC est tres sensiblement inferieur au temps obtenu avec les autres echantillons. L'eiimination
de plastifiant se retrouve quant ä eile par les hausses du moduie apparent, de la contrainte ä ia rupture et la
baisse de l'allongement relatif. On peut de plus supposer que les ruptures des chaTnes se sont
accompagnees d'une reticulation importante.
4 CONCLUSIONS ET DEVELOPPEMENTS
L'etude au laboratoire permet d'obtenir des resultats tres interessants sur le vieillissement de la membrane
en PVC. L'absence de donnees sur la geomembrane d'origine ne permet pas de iever toute incertitude
concernant les hypotheses sur le vieillissement des echantillons anaiyses. Toutefois, nous continuons notre
recnerche aupres des manufacturiers de tels produits. Nous poursuivons de plus des etudes sur la structure
microscopique des echantiiions ies plus degrades pour determiner les causes exactes des modifications de
leurs caracteristiques.
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1 - SITE DESCRIPTION
1.1 - History
The site is located in the south of France. The Company created in the XIXth Century, stopped it's activity
since five years. It's main activity was the manufacturing of chemical fertilizers. The different manufacturing
process used big quantities of water. From 1979, was designed a tailings basin in order to recycle water in
the process, leaving essentially dry tailings in the basin.
1.2 - Description of the basin
Two adjacent basins were designed in the site. The lining System was constituted by a PVC-P
geomembrane. The geomembrane was protected against puncture, by a non-woven geotextile. A drainage
System was designed at the bottom of the basin, in order to drain Irrigation water coming to the surface in
spring. The drainage System is made of scoria of decreasing granulometry (cf fig.1).
Samples have been removed from the site for laboratory analysis (fig.2).
The dry tailings in the basin contained different chemical products: Cy, N], Pb, Ag, Ag, P, NN4', CM', 804







Fig. 1 : bottom cross section of the basin Fig: 2 cross section of the basin and identification of sampling
points
2 - IN-SITU TESTS
2.1 - Description of the geomembrane and seam testing
Globally the geomembrane suffered from the renunciation of the site since 5 years. Several areas were torn
by the wind and vandalism acts. A part of the bottom of the basin was cleared in order to examine füll strips,
laying over all the basin.
In this cleaned part, where the geomembrane remained protected, several failures were observed : the
geomembrane has been punctured by gravels of 15 to 15 mm diameter present over the fine-grained scoria.
Also, local tearing occured by footprints in the scoria layer during it's äaying. The seams has been tested by
the vacuum box. There was no apparent leachate, except in the locations where the membrane is
punctured.
2.2 - In-situ strain measurements
Strain measurements of the geomembrane were carried out in-situ. The method consisted to glue a strain
gage and cut the membrane around it (stress-relief). To carry out these tests, three strips were selected over
the slope of the basin. The measurement values on the "vertical" gages (top-bottom direction) are scattered
with an average of 0,4 mm elongation for a lengh of 1 m. The values measured in "horizontal" gages were low
in the central Strip in comparison to the others.
Globally, those very iow measured strains, could be explained by the fact that the membrane was submitted
to a small mechanical stress.
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3 -LABORATORY ANALYSIS
3.1 - Thickness analysis of the geomembrane
72 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92
Thickness (mm/100)
Fig 4 : Distribution of thickness
On the sampled geomembrane, 160 measurements of the thickness were carried out in the points located in
the zones exposed to UV (IA and IIIC) and in those covered by the tailings (IVD and VE). The average
thickness is 0,82 mm with a reiatively high Variation (= 0,04). Without data about the original geomembrane, it
is difficult to give accurate conciusions on the absolute evolution in time of the thickness. However, the
investigation of the distribution of thicknesses, shows clearly that there is a difference of 10 % between the
thickness measured in areas exposed to UV and covered by a tailings. Taking into account the experimentai
results of EPA (Doc. EPA/600/2-88/052, 1988), showing that the thickness of a PVC geomembrane
decreases with UV exposition and increases when exposed to iiquids, we can suggest that the reference
thickness is between the two extremes (exposed to UV/covered). Thus, we can estimate approximately that
the thickness of the PVC geomembrane varied in a ränge of 5 % during 15 years.
3.2 - Mechanical and chemical analysis of the geomembrane
3.2.1 Mechanical properties of the geomembranes and the seams
Mechanical tests were carried out on the sampied seams in different locations, referenced above. The
Standard method used is NF T-54112.
The results show that the seams has remarkably resisted. The average quality factor obtained is about 85 %.
Mechanical tests were also carried out on geomembrane samples. The Standard method used is ASTM
D412, with III sample shape and a 50 mm/min tension speed. The objective of these tests were to determine
if there is a different behavior between exposed and protected samples.
3.2.2 - Chemical analysis of the geomembrane
The aging of polymers induce ruptures in molecular chains, wish may partially followed by reticulation. This
degradation mechanism is caused essentially by the exposition to UV. in conjunction to this mechanism, the
plasticizer contained in the PVC geomembrane may be extracted by Iiquids or soiids wish were in contact
during the Service. Thus, there is a high interest in following the evolution of molecular weight and
plasticizers rate.
Gel Penneation Chromatography (GPC)
This method allow to determine the molecular weight distribution, from wish is obtained the weight average
(Mn) and the number average (Mw). Mw is particularly interesting index, it is sensitive to high weights. When
Mw decrease, it characterize a rupture in molecular chains.
Viscosity Index. Kyyert
The viscosity index is measured according to the Standard NF 51013. From the viscosity index, a fable give
the Kwert, wish is generally correiated to Mw. tl-ius, Kwert decrease, it corresponds to a rupture in molecular
chains.
{DMC). according to the Standard ISO 182-2 at 180°.
This analytical fest allow characterization of the degradation of the chains. For this, we determine the
tendency of the PVC homopolymers and copylmers components to give off HCI and eventuaily other acids.
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Extraction
The extraction ailows to determine the plasticizers rate in the PVC geomembrane. The extraction is
performed with SOXHLET using a CCU/Ch^OH solvent (carbon tetrachloride/methanol), in azeotropic
proportions during 15 hours.








































































From the VE sample to the !A sample : we can make the assumption of an increased degradation due to UV
exposure. It conducts to a failure in molecuiar chains. This is described in chemical anaiysis, by a drop in
Kwert, Mw and the DHC time stability. Mechanical tests, show a simultaneous drop in the module and the
stress at break.
We can also make the assumption that in parallel to the degradation by UV, the contact with the tailing caused
a progressive extraction of the plasticizers. However, this decreasing of the plasticizers rate, remain very !ow
äs shown by the values of extractables and the relative elongation at break.
The results of the VIF sample are to be considered äs a special case. The effect of the elimination of the
piasticizers is preponderant in comparison to the failure of chains, even if it increased compared to the other
samples. The DHC stability time is relatively very smali. The elimination of the piasticizers is shown by the
increase in the apparent modulus and the stress at break, and the drop of the elongation. We can also
suppose that the ruptures of the chains was accompanied by imponant reticulation.
4-CONCLUS10N AND DEVELOPMENTS
Labaratory studies allow to obtain interesting results concerning the aging of the PVC geomembrane. Le
lack of the original membrane prevent to be sure of the hypothesis made on the aging of the analysed
samples. However, we keep on searching the original product by the producers of such membranes. Also,
we are going on studing the microscopic structure of the most degraded samples, in Order to explain the
changing of their caracteristics.
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Figure 3 : Mesures de deformations in-situ. Disposition des jauges et valeurs enregistrees
/n-sf'fü measures of deformation. Gauges configuration and registreted values
Photo 1 : Les de geomembrane sous contraintes
Sfrip of geomembrane under strain
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Photo 2 : Vue du fond de bassin
View of the botlom of the basin
Photo 3 : Rustine de reparation de !a geomembrane
Repair of the geomembrane
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